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DETALLE N°1
SEGON EL SE LA CASETA DE BOMBEO EN ESTA
AREA EJECUTANDO AS! EL POZO SUMIDERO, A PESAR QUE LA CASETA FUE REUBICADA.
NO SE EJECUTO LA C.REBOSE DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE LA PISCINA, POR ELLO
SEHA A DE EN LA CUAL SE CONSIDERA SALIDA DE TuB.
DE REBOSE Y CAJA DE REBOSE, CUYA TUBERIA SERA EMPALMADA EN LA C.REGISTRO PROJIMA.
SALDO ‘
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mmﬁ\ “LW' 11 CB-01] Retirar tapa sanitaria de tanque de compensacidn. LEYEN DA
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q NI Codo de 45° J Ml
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: °® oz CB-04§ Suministro e instalacién de tapdn en tuberia 6 A
e Registro roscado —|-®+— Se indica que el equipo técnico que elabora el Expediente Técnico de Saldo de Obra, no es responsable de la obra ejecutada ni vicios ocultos.
\/' CB-05] Suministro e instalacion de caja de rebose 0.50x0.60 Caja de registro I:l . —
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CAJA DE REBOSE ) . . . > . Sentido de flujo “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
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